
Brandschutzmanchette  -  Manchette coupe-feu  -  Collare antincendio

         GRAVITEC FEU-10/20                  GRAVITEC FEU-10/30

Lieferung der Brandschutzmanschette GRAVITEC FEU Einbetonieren der GRAVITEC Hülse in die Decke, dann ausschalen
Livraison de la machette coupe-feu GRAVITEC FEU Bétonnage de la gaine GRAVITEC dans la dalle, puis décoffrer 
Consegna della collare antincendio GRAVITEC FEU Cementare la guaina GRAVITEC nella soletta, quindi disarmare

Montaggio del spinotto e della collare antincendio

Version 01.2026

Montageanleitung   -   Instructions de pose   -   Istruzioni di posa

Il lato schiumogeno (nero) deve essere posizionato sul lato opposto 
La face moussante (noire) doit être placée du côté opposé de la gaine 

Die schäumende Seite (schwarz) muss auf der Gegenseite der Hülse 
platziert werden

Einsetzen des Dorns und der Brandschutzmanschette
Mise en place du goujon et de la manchette coupe-feu


